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K/S Sunset Boulevard, Slagelse Bygningssyn
Idagdrdsvej 4, 4200 Slagelse.

2.1

2.2

Konklusion

Bygningen stdr som en traditionel fast food restaurant, opfert efter et omfat-
tende og detaljeret byggeprogram.

Byggeriet er udfgrt som et rationelt byggeri i samme standard som tilsvaren-
de restauranter i henhold til et standard udarbejdet program fra Sunset Bou-
levard, der ngje specificerer metoder og kvalitet til bygningen og indretnin-
gen heraf. Anvendelsen af gennemprgvede Igsninger sikrer saledes en opti-

mering af forholdet imellem pris og kvalitet.

Der er generelt anvendt tidstypiske Igsninger og materialer, hvorfor der ikke
er fundet specielt risikofyldte og uprgvede Igsninger.
De valgte materialer ma ogsd karakteriseres som veerende fornuftige med

gode lange levetider.

De fa problemer der er angivet under punkt 4, vurderes at kunne udberes for
mellem kr. 25.000,- til 50.000,-, sdfremt det gnskes udbedret.

Vedligeholdelsen udgifterne til bygningen vil i de kommende 10-ars periode

ligge i den lave ende.

Indledning

Baggrund og formal

For K/S Sunset Boulevard, Slagelse c/o Blue Capital A/S har ALECTIA gen-
nemfgrt et orienterende bygningssyn af ejendommen beliggende Idaggards-
vej 4, 4200 Slagelse, der indeholder en Sunset Boulevard resturant.
Ejendommen er besigtiget 23. marts 2017 af Rikke Aagaard Gugel fra ALEC-
TIA A/S.

Rapporten er baseret pa en visuel gennemgang af bebyggelsen ind- og ud-

vendigt.

Forudsaetninger

Den fysiske gennemgang er udelukkende foretaget som en visuel gennem-
gang, primaert koncentreret om bygningens klimaskaarm, belaagningsarealer
samt bygningens overordnede tekniske installationer.

Der er ikke foretaget malinger eller udfgrt undersggelser, der kraever indgreb

i bygningsdele eller installationer.
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K/S Sunset Boulevard, Slagelse Bygningssyn
Idagardsvej 4, 4200 Slagelse.

Der er ikke udfgrt tv-inspektioner eller lignende af aflgbssystemet.

Der tages forbehold for eventuelle skjulte fejl og mangler i konstruktioner og
tekniske installationer samt for funderings- og forureningsforhold generelt.
Der er desuden ikke foretaget vurderinger af de aktuelle driftsforhold p&
varme-, ventilations- og kgleanlag.

Det forudseettes endvidere, at bygninger og installationer opfylder geeldende

byggelovgivning.

3 Ejendomsstamdata

3.1 Beskrivelse af ejendommen
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K/S Sunset Boulevard, Slagelse Bygningssyn
Idagdrdsvej 4, 4200 Slagelse.

Bebyggelsen bestar af en Sunset Boulevard fast food restaurant med kgkken,
fryse/kole lager, personalefaciliteter, udvendig pallegdrd, opholdsareal til

brug for kunder og en drive-in indkgrsel.

Bygningens hoveddata er:

Adresse: Idagardsvej 4, 4200 Slagelse

BBR: 330 - 31847

Matrikel nr.: Matr. nr. 4ik, Anitvorskov HGD., Slagelse
Jorder

Matrikulzert areal: 1573m?

Opvarmet areal 372 m?

Opfgrelses ar: 2011

Anvendelse: Erhverv

Antal etager: 1 etage

Bygningen

Plan:

cmcinre

nacaieis

Tveaersnit:
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K/S Sunset Boulevard, Slagelse Bygningssyn
Idagardsvej 4, 4200 Slagelse.
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K/S Sunset Boulevard, Slagelse Bygningssyn
Idagdrdsvej 4, 4200 Slagelse.

3.2 Bygningsbeskrivelse

Bygningen er opfgrt som en traditionel udvalgsvarebutik.

Der forefindes et udmaerket tegningsmateriale.

Fundamenter:

Terraendaek:

Facader:

Tag:

Skillevaegge:

Lofter:

Pallegarden:

Dgre:

Vinduer:

Betjeningsboks:

3.3 Terraen

Armerede betonfundamenter.

30mm slidlag, 100 mm armeret beton pa 220 mm trykfast
isolering.

Sandwichelementer:

125-180mm Betonbagmur (varieret tykkelse), 125-225mm
Isolering kl 37 og 70mm forplade

320mm Betondaek med ensidig fald, 300mm traedefast iso-
lering og 2 lag tagpap.

150 mm betonelement i kgkken omradet. @vrige er 100-
150mm porebetonskillevaegge.

Nedhangt Ecophone Focus A, akustikplader med synlig
skinne system i kundeomrade.

Nedhangt Ecophone Hygiejne Protec A, akustikplader med
synlig skinne system i kgkkenomradet.

33m? pallegdrd er indhegnet med perforerede galvaniserede
stalplader og glittet betongulv med fald.
Hovedindgangsdgre er lavet med aluminiums profiler med
glasfyldninger med lavenergiruder.

@vrige udvendige dgre er stalpladedgre.

Dgre i kontorer og toilet er treedgre med stalkarme.

Alle vinduer er udfgrt med lavenergiruder

Indgangs- og facadeparti, samt vinduer til administrationen
er aluminiumsrammer.

Praefabrikeret betjeningsboks, isoleret i top, bund og bryst-

ning, samt med termovinduer.

Udearealerne til spisepladser samt drive-in er belagt med bglgesten.

3.4 Tekniske installationer

Bygningen er tilsluttet omradets forsyningsselskaber, der leverer EL, vand,

fjernvarme og kloak.

EL og Varme:

Bygningen er forsynet med fjernvarme.

ALECTIA A/S
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K/S Sunset Boulevard, Slagelse Bygningssyn
Idagardsvej 4, 4200 Slagelse.

Restaurant og kgkken opvarmes via det centrale ventilati-
onsanlaeg. Mens opvarmningen af gvrige rum er med radia-
tor.

Opvarmning af brugsvand er via varmtvandsbeholder.

Vand: Tilsluttet omradets vandforsyning

Spildevand: Bygningen afvander til det offentlige net med afledning til
separerede regn- og spildevandledninger.

Brand: Der er placeret en pulverslukker og et brandtaeppe i kgkke-
net

4q Bygningssyn

Gennemgangen er baseret p§ et visuelt syn.
Som angivet er der ikke fundet vaesentlige fejl og mangler,der har betydning
for veerdifastsaettelsen af bygningen.

Fglgende bgr dog bemaerkes:

Reparation af epoxygulvet i kgkkenomradet, ligger med en
lille bule med fald veek fra aflgbet.

Draenrenden er bgjet og epoxybelaegningen "knaekker” i
dgrhullet.
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K/S Sunset Boulevard, Slagelse Bygningssyn
Idagardsvej 4, 4200 Slagelse.

Tagpappet slipper pa sternkanten flere steder

5 Gennemgang af dokumentationsmaterialet

Der er modtaget fyldestggrende projektmateriale pa det udfgrte i form af
tegninger fra arkitekt og ingenigr pa det pdgaeldende byggeri. Disse er i
overensstemmelse med det aftalte og den givne byggetilladelse.

Der er udarbejdet en energimaerkning for bygningens energimaessige stan-
dard og der er udstedt en ibrugtagningstilladelse uden anmaerkninger.

5.1 Tegningsmateriale

Fglgende tegningsmateriale er modtaget og gennemset for problematiske

byggetekniske detaljer:
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K/S Sunset Boulevard, Slagelse Bygningssyn
Idagdrdsvej 4, 4200 Slagelse.

W 101.pdf

& 102.pdf
W 1024.pdf

W 110A.pdf
& 1114 Konstruktionsdetaljer. pdf
W 120.pdf

& 200.paf
& 200A.pdf

E Al _sunset_basistegninger_gasldende_ark 000_TEGM (1), pdf
E Al_sunset_basistegninger_gaeldende_ark 300_SMIT A (1).pdf
ﬁ Al _sunset_basistegninger_gasldende_ark 301_SNIT B (1).pdf
E Al _sunset_basistegninger_gasldende_ark 302_SNIT C (1).pdf
E Al_sunset_basistegninger_gaeldende_ark 400_FACADE (1).pdf
E Al _sunset_basistegninger_gasldende_ark 401_FACADE (1).pdf
E Al sunset_basistegninger_gaeldende_ark 402_FACADE (1).pdf
E B_sunset_grundplan_110404 _ark 200_GRUMNDPLAM (1).pdf

E Slagelse nordestfacade. pdf

] Slagelse Sydvestfacade. pdf

ﬁ Slagelse Sydestfacade.pdf

E Statiske beregninger RevA,pdf

E sunset_basisplan_110309_ark GRUNDPLAM (1).pdf

E tegn. nr. 01B.pdf

(] tegn. nr. 01C, pdf

a Tegn. nr. 010, pdf

E Tegningsliste.pdf

Der er ved gennemgangen ikke fundet forhold, der giver anleding til

anmeerkninger.
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K/S Sunset Boulevard, Slagelse
Idagdrdsvej 4, 4200 Slagelse.

Bygningssyn

5.2 Myndigheds- og kontraktmateriale

Fglgende materiale har veeret fore-

lagt:

E BILAG 1 Ibrugtagningst. 04.10.2011. pdf
B BILAG 3 Ejd.datarapport 09.11.2016. pdf
B BILAG 3 Ejd.datarapport kort.pdf

E BILAG 3 Ejd.datarapport resume. pdf

B BILAG 4 BER.pdf

B BILAG 5 Tingbog 02.11.2016.pdf

B BILAG 6 Ejd.skat 2016.pdf

B BILAG 7 Dekl. anvendelse.pdf

B BILAG 7_1 Dekl. Byplanvedtasgt 13 (1).pdf
B BILAG 7_2 Dekl. Byplanvedtazgt 13 (2).pdf
B BILAG 7_3 Dekl. LP 1039.pdf

E BILAG 7_4 Dekl. vedr. bebyggelse.pdf

B BILAG 7.5 Servitut GF vedtagter.pdf

E BILAG & Motat Ingenigrerne 16.10.2016.pdf

E BILAG 9 Jordforureningsattest. pdf

B BILAG 10 Forespergsel jordforurening. pdf

B BILAG 11 GF vedtesgter.pdf
E BILAG 11 1 Protokelat stiftende GF.pdf
B BILAG11.2 Korthilag GF vedta=gter.pdf
B BILAG 12 Ejd.skat 2016.pdf
B BILAG 13 Energimaerke.pdf

Materialet er gennemset og giver ikke anledning til tekniske bemaerkningen.

5.3 Kvalitetssikring samt Drift- og Vedligeholdelses vejledninger

Drift- og vedligeholdsvejledninger, KS-materialet samt AS-built tegninger fo-

religger ikke digitalt

5.4 Beregninger

De statiske beregninger virker gennembearbejdet, og giver i gvrigt ikke

anledning til bemaerkninger.

6 Anbefalinger

Byggeriet fremstar generelt sundt og med robuste materialer.
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K/S Sunset Boulevard, Slagelse
Idagardsvej 4, 4200 Slagelse.

Bygningssyn

7 Billedgalleri

Nedenst8ende billeder er til illustration af bygningen generelt:

Hele parkerings-
arealet er belagt
med bglgesten.

Belaegningen er
veludfart.

Hele drive-in area-
let er belagt med
bglgesten.

Varegarden er
belagt med beton-

sten

ALECTIA A/S
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K/S Sunset Boulevard, Slagelse Bygningssyn
Idagardsvej 4, 4200 Slagelse.

Tagfladen er udfgrt —"'

med tagpap

Gra beton facade-
elementer ved
kgkken og teknik-

rum

Hvide beton faca-
deelementer ved

kundeomrade
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K/S Sunset Boulevard, Slagelse Bygningssyn
Idagardsvej 4, 4200 Slagelse.

Hegn omkring
affaldsgard

Kundeomrade med
nedhaengt 60x60
lofter og klinkegul-

ve

Lege hjgrne

Disk omrade
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K/S Sunset Boulevard, Slagelse Bygningssyn
Idagardsvej 4, 4200 Slagelse.

Kgkken

Kundetoiletter

Ventilationsanlaeg

placeret pa tag
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K/S Sunset Boulevard, Slagelse Bygningssyn
Idagardsvej 4, 4200 Slagelse.

Vand og varme
installationer

Hovedtavle
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